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BORDURE DE VOIE

Accès Porte sectionnelle

Batiment de
Liaison

19 Marches Ht 17cm

KASTOlogic

Pos. 7000

Büro

E
E

Pos. 7020
Terminal

Pos. 7020

S
icherheitslichtgitter

S
icherheitslichtgitter

1

UNIGRIP 2.0 HL

HQ

BLOCK I

BLOCK II

1

Pos. 4150
      - 4158

Station 1

Pos. 4200
      - 4208

Station 2

Hauptschalter
mit Gehäuse
BxHxT
600×1800×500

Pos. 6000
Schaltschrank
BxHxT

1200x1800x500
+Sockel 100mm hoch

"Y2"

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

2728

28

Pos. 2130
Sicherheitsschaltung für
bauseitige Wartungstür
Verrouillage de sécurité
Pour porte d’entretien

du client

Pos. 2130
Sicherheitsschaltung für
bauseitige Wartungstür
Verrouillage de sécurité
Pour porte d’entretien

du client

Grubekante
bord de la fosse

+ 300
Lagerboden

sol du système
de stockage

± 0
Hallenboden
sol halle

± 0
Hallenboden
sol halle

Pos. 5000

Pos. 5100

bauseitige Wartungstür
Pour porte d’entretien

du client

A111-A
±0.000

C
O

N
TR

E
V

E
N

TE
M

E
N

T 
D

E
 T

O
IT

U
R

E

P
E

N
TE

 D
E

 T
O

IT
U

R
E

7%

45
00

45
00

60
00

45
00

45
00

NIVEAU D’ANCRAGE DE TOUTES LES COLONNES = ±0000
ECHELLE: M 1:100

PLAN  D' ANCRAGE

P
E

N
TE

 D
E

 T
O

IT
U

R
E

7%
P

E
N

TE
 D

E
 T

O
IT

U
R

E
7%

A131-A
±0.000

A111-A
±0.000

A131-A
±0.000

A111-A
±0.000

A131-A
±0.000

A111-A
±0.000

A131-A
±0.000

A111-A
±0.000

A131-A
±0.000

A111-A
±0.000

R111-A
±0.000

A131-B
±0.000

R111-A
±0.000

R111-A
±0.000

R111-A
±0.000

±0.000

CONTREVENTEMENT EN MUR

C
O

N
TR

E
V

E
N

TE
M

E
N

T 
E

N
 M

U
R

A131-A
±0.000

A181-A
±0.000

A181-A
±0.000

B

C
O

N
TR

E
V

E
N

TE
M

E
N

T 
E

N
 M

U
R

B

B

B

VESTIAIRES

SANITAIRES

HALLACCUEIL

GESTION

BUREAUX
5 POSTES

RA
N

G
EM

EN
T

DOUCHE

Loc Tech

VESTIAIRES
SANITAIRES

LOCAL
CHAUFFEURS

 145.41

 144.31

 144.70

 144.31

144.94

fe:144.20
144.86

fe:144.00

<--	0.30%		Ø	300


